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MANTENIMIENTO PROGRAMADO SECTOR DE REGULACIÓN 1 (AGUAS ARRIBA PRESA ARTAJONA)

ABASTECIMIENTO

RIEGO

MANTENIMIENTO PROGRAMADO SECTOR DE REGULACIÓN 2 (AGUAS ABAJO PRESA ARTAJONA)

ABASTECIMIENTO

RIEGO

SECTOR 24 Sin suministro del 9 de enero al 6 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 25 Sin suministro del 9 de enero al 6 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 26 Sin suministro del 9 de enero al 6 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 10 Sin suministro del 4 de enero al 1 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 22 Sin suministro del 9 de enero al 6 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 23 Sin suministro del 9 de enero al 6 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 9 Sin suministro del 4 de enero al 1 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 6 Volumen limitado al acumulado en canal. Del 5 de enero al 1 de febrero

SECTOR 7 Volumen limitado al acumulado en canal. Del 5 de enero al 1 de febrero

SECTOR 8 Volumen limitado al acumulado en canal. Del 5 de enero al 1 de febrero

SECTOR 4.4 Sin suministro del 6 de enero al 4 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 4.5 Sin suministro del 6 de enero al 4 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 5 Volumen limitado al acumulado en canal. Del 5 de enero al 1 de febrero

SECTOR 4.1 Sin suministro del 6 de enero al 4 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 4.2 Sin suministro del 6 de enero al 4 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 4.3 Sin suministro del 6 de enero al 4 de febrero. Canal vacío por mantenimiento.

SECTOR 3 Suministro restringido al bypass con Sector 2.2 de 4 de enero a 30 de enero 

SECTOR 1 Sin suministro del 30 de noviembre al 22 de diciembre 

SECTOR 2.1 Sin suministro del 30 de noviembre al 22 de diciembre 

SECTOR 2.2 Suministro restringido al bypass con Sector 3 del 30 de noviembre al 22 de diciembre. 

MAIRAGA Volumen limitado al acumulado en canal. Del 5 de enero al 1 de febrero. Sin afección en la práctica.

CALENDARIO PROGRAMADO DE LA PARADA INVERNAL

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LAS TOMAS

2023
NOVIEMBRE DICIEMBRE

2024

IZAGA Volumen limitado al acumulado en canal. Sin afección en la práctica.

PAMPLONA Sin suministro del 1 de noviembre al 27 de noviembre.


